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Јавно комунално предузеће за водовод и 

канализацију 

Кнегиње Љубице 1/И, 18000 Ниш, Србија 

тел. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612 

е-маил: инфо@наиссус.цо.рс, wеб: 
www.јкпнаиссус.цо.рс 

 

 
Наручилац: ЈКП  за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш 

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 

Редни број јавне набавке 17676/1-1-20 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку 

добра Електро ормани са опремом за управљање радом пумпних станица (ЈН број 

17676/1-1-20)  

 

 

 

1.1.8.3 - Електро ормани са опремом за управљање радом пумпне станице „Крупац 
  

Питање: 

Позиција - 54 -Прешемирање постојећих електро ормана сагласно техничким захтевима 

Инвеститора, испитивање и провера рада 

Молим Вас да нам доставите детаљнији опис радова на прешемиравању постојећих електро 

ормана ( број ормана, опрема у орманима, монтажа, демонтажа опреме...) 

Одговор: 

По извршеној демонтажи опреме из ставке техничке спецификације под бројем 58 

(демонтажа опреме која се користила за погон пумпних агрегата снаге 4x250 kW), 

потребно је уградити нову опрему. Прешемирање постојећег електро ормана се односи на 

радове који је потребно извести да би се орман довео у стање за уградњу нове опреме: 

софт стартере, компактне прекидаче,струјне трансформаторе, Smart power logger-e и 

осталу склопну опрему. Опрема се уграђује у постојећи орман који се састоји из седам 

поља (димензије ормана дужина х ширина х висина 4900х1200х2100 мм).  

До дана предаје понуда можете извршити обилазак пумпне станице Крупац како би се на 

лицу места уверили у обим радова који се захтевају конкурсном документацијом. 

 
Питање: 

Позиција – 59 - Монтажа нове опреме у постојећим електро орманима са прешемирањем истих. 

Ставка обухвата рад и потребан материјал. 

Молим Вас да нам доставите спецификацију опреме која треба да се угради у постојеће 

разводне ормане. 

Одговор: 

Ова ставка се односи на монтажу склопне опреме као што су осигурачи, редне клеме, 

релеи, проводници, каналнице и  слично у постојећи орман. 

 

Питање: 

Позиција – 62 Монтажа   Smart   Power   Logger   уређаја у постојећим електро орманима. 

Ставка обухвата рад и потребан материјал. 

Да ли у цену треба урачунати и испоруку Power Logger-a или само монтажу и повезивање? 

 
Одговор: 

Не ставка подразумева само уградњу и повезивање уређаја. 
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1.1.8.4 Електро ормани са опремом за управљање радом пумпних станица 

Питање: 

Позиција – 26 - Прешемирање  постојећег  електро  ормана зауправљање радом погона Al 

сулфта идовођење истог у функционално стање: 

- Постојеће сигналне сијалице заменити новим сигналним led сијалицама 

- Извршити  замену  неисправне  склопне  опреме  (осигурача,  релеа,  нивометра, прекидача   и   

др.)   новом   склопном   опремом  

- Задржати постојеће управљање помоћу фреквентног регулатора             

- Замена  неисправних  жичаних  веза  и каналних кутија 

Молим Вас да нам доставите детаљнији опис радова на прешемиравању постојећих електро 

ормана (спецификација опреме у орману, спецификација потребне нове опреме за монтажу, 

спецификација неисправне опреме за демонтажу...) 
Одговор: 

Радови се односе на довођењу у функционално стање ормана за погон Al сулфта. 

Прешемиравње ормана врши на лицу места на локацији фабрике воде Медијана и тек 

онда се може утврдити шта је све неисправно од опреме. До дана предаје понуда можете 

извршити обилазак локације фабрике воде Медијана како би се на лицу места уверили у 

обим радова који се захтевају конкурсном документацијом. 
 

1.1.8.5 Преносни електро ормани са упуштачима пумпних агрегата и додатном опремом 

 
Питање: 

Позиција  - 19 - Испорука и уградња ишемираног електро ормана са опремом на пумпној 

станици Дивљана следећих карактеристика: 

• Сигнализација:      Присуство      фаза напајања, рад/стоп пумпних агрегата P1и P2, квар  

фреквентног  регулатора,потиснипритисак-континуална вредност,  ниво  потисног  резервоара-

континуална  вредност,  ниво  потисногн резервоара-дискретна  вредност 

минимални/масимални  ниво,  оператор 

панел фреквентог регулатора. 

•  Сигнализацију извести преко сигналних лед   сијалица   230   VAC   .   Приказ 

вредности нивоа и притиска реализовати преко оператор панела. 

•  У  орману  оставити  места  за  монтажу опреме  за  комуникацију  са  потисним резервоаром 

коју поставља Инвеститор (потребан простор VxŠ 150х300 mm.). 

Молим Вас да нам доставите спецификацију ормана и опреме која треба да се угради у ормане. 

Одговор: 

Ставке техничке спецификације од 13 до 18 предметне јaвне набавке се односе на опрему 

које се уграђује у орман.  
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